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PRESSÃO NEGATIVAPRESSÃO POSITIVA ZONA NEUTRA

N

NÚMERO DA RRT (RESP. TEC.):

APROVAÇÃO PREFEITURA: VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

00 14/01/2026 HELENEMISSÃO INICIAL

01 21/02/2026 ALTERAÇÃO M²

02 24/03/2026 JHONASCOMPATIBILIZAÇÃO COM ARQUITETURA

03 26/03/2026 JHONASADIÇÃO DETALHE DO SUPORTE DO EQUIPAMENTO

- - --

JHONAS

Endereço do proprietário:

Conteúdo da prancha:

ÁREA DO LOTE(m²):

Proprietário ou Procurador:

DATA:

NÚMERO DA RRT (AUTOR):

C.A.USO T.O. T.P. GABARITO

TOTAL (m²)

TOTAL (m²)

CONSTRUIR REGULAR ALUGADOQUADRO DE ÁREAS

AUTOR DO PROJETO :

RESP. TÉCNICO :

C.MÁQ/CX. D'ÁGUA

FOLHA NÚMERO:

NÚMERO DE FOLHAS:

2º PAVIMENTO
1º PAVIMENTO
TÉRREO

ESCALA:

DESENHO:

EXISTENTE

LIXO/RESIDUOS

JHONAS MANOEL MOREIRA FÉLIX
ARQUITETO E URBANISTA

CAU Nº A138518-6

JHONAS FÉLIX
(68)99973-6360 OU

(68)99250-6868

JOÃO CÉSAR DOTTO
DIRETOR REGIONAL DO SENAI DR/AC

RENOVAÇÃO_E_EXAUSTÃO_DE_AR

PROJETO_DE_CLIMATIZAÇÃO

-
-

-
-
-

SENAI_-_SERVIÇO_NACIONAL_DE_APRENDIZAGEM_INDUS.

INDICADA

3
4

-

-
-

-

-
-

--
-
-

--

-

-

-
- --

JANEIRO/2026

PLANTA_BAIXA_-_BALANCEAMENTO_DE_AR

-

LOGRADOURO:_AV._EPAMINONDAS_JÁCOME,_Nº_1290,_BAIRRO_CADEIA_VELHA

CEP:_69.900-110

ESTADO:_ACRECIDADE:_RIO_BRANCO

AV._EPAMINONDAS_JÁCOME,_Nº_1290,_BAIRRO_CADEIA_VELHA

10.000 - 49,87 0,49 30% -
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